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Antud diplomitöös on käsitletud releekaitse moderniseerimist «Ahtme 6kV» jaotusalajaamas. 

Releekaitse vajab moderniseerimist selle tõttu, et varem kasutatud seadmed on vananenud nii 

füüsiliselt kui ka moraalselt ning nende edaspidine kasutus ei ole enam otstarbekas. Seni 

kehtivad elektromehanilised releekaitseseadmed töötavad aeglaselt, nende funktsionaalsus on 

äärmiselt piiratud ning töö effektiivsus on väga madalal tasemel ja jätab soovida paremat. 

Ülalnimetatud seadmete ekspluateerimine ja hooldamine vajab suuri rahalisi ja ajalisi 

kulutusi. Majanduslikult ei ole see ettevõtele kasulik. Vananenud releekaitse seadmeid tuleks 

asendada kaasaegsete ja innovatiivsete seadmetega. Selliseid seadmeid pakub firma ABB, kes 

toodab digitaalset releekaitse terminale REF615. Need on suure funktsionaalsuse, mugavuse 

ning töökindlusega, mida on otsarbekas võtta kasutusele. Diplomitöös on toodud detailne 

REF 615 kirjeldus. 

 
 
 
 
 


